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* Introducao

« O objetivo desta aula € o de fornecer as informacdes mais importantes
relativas as instalacao elétrica de baixa tensdo, quais seus principais
componentes, simbologias e suas implementacbes em projetos elétricos.
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Ramal de Entrada

Poste com fiagcao e quadro de medicéao

Elétricas
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* Tipos de Fornecimento

(a) Até 15.000W (b) De 15.000 até 75.000W
Monofasico Trifasico
Feito a dois fios (F + N) Feito a quatro frios (3F +N)
Tensao de 220V Tensoes 380-220V

Tipos de Entradas
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 Medicao

Quadro de medicao de energia da concessionaria
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- Quadro de Distribuigdo

--------

~—

~ Quadro de disjuntores e/ou DR’s
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 Quadro de Distribuicao
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Barramento Barramento ge neutp.
de proteglo. Faz 3 ligagéo dos flos
Deave ser ligado ' Barrameanto neutros dos clrcultos
gletricaments as Interligagio terminals com o neutro
& caixa do QD. das fasas do clrculto de

distribuigdo, devendo ser
Isolado eletricamente
da calxa do QD.

Disjuntores
dos circultos
terminals bifasicos.

Recetem a fase do Dlsjuntores

disjuntor geral dos’m'iv..n-os
2 dlistripuem para terminals
os clrcultos monofasicos.

terminals.

disjuntores, DR geral e fiacéo
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* Disjuntor DR - Diferencial Residual

a do disjuntor & a do dispositivo
termomagnético diferencial residual

protege as pessoas
> contra chogues
protege os fios do elétricos provocados

circuito contra por contatos diretos
sobrecarga e e indiretos
curto-circuito

DR Bipolar
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« Disjuntor Termomagneético

Tripolar

Bipolar

Monopolar

Diferentes tipos de disjuntores termomagnéticos
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Circuitos Terminais

Disjuntor BV
diferencial
residual geral
Fasss F+N-
(2F-N-PE) | (2F -
—
Neutro
Protegdo
(PE}
Quadro de
distribuigao (F - N = PE) é . "I
X 44
mte ) Lk
(2F « PE)

Circuitos saindo do quadro de distribuicéo
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« Simbologias

a Ponto de luz incandescente no

teto. Indicar o n® de lampadas
+O
2x100W e a poténcia em watts

Ponto de luz fluorescente no

g teto (indicar o n° de lampadas
-4~ E‘“zo* e na legenda o tipo de partida

e reator)
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« Simbologias
i-_d Ponto de luz incandescente na
4-—"2x60W parede (arandela)

o Ponto de luz fluorescente na
-4-@4:1*0' parede
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« Simbologias

300 VA Tomada de luz na parede, baixo
0. (300 mm do piso acabado)
!_DSOOVA Tomada de luza meio a altura

G (1.300 mm do piso acabado)

300VA Tomada de luz alta (2.000 mm do
5- piso acabado)

Vi

Tomada de luz no piso
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« Simbologias

O Interruptor de uma secéo
GCDb Interruptor de duas sec¢des
a @ b Interruptor de trés sec¢des
c
® 0 Interruptor paralelo ou Three-Way

Interruptor intermediario ou

L
0 Four-Way
Botao de campainha na parede
a'@ (ou comando a distancia)
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« Simbologias

a'O! Cigarro
}O Campainha
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« Simbologias

Eletroduto embutido

na laje
tg 25 Eletroduto embutido no teto ou
parede y
T 32;- Eletroduto embutido no piso Grom L ﬁfgg?eudtf embutido

Eletroduto embutido
no piso
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Fio fase
Condutor de fase no interior do { :
eletroduto —
Condutor neutro no interior do
eletroduto

Fio neutro

[necessariamente azul claro)

I
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« Simbologias
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Fio de retorno

Condutor de retorno no interior
do eletroduto

Condutor terra no interior do
eletroduto Condutor de protecao

flo terra necessariamenta
verde ou verde-amaralo)
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« Condutores Elétricos - Aplicacao

Aplicacdo da fiacéo rigida e flexivel
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« Condutores Elétricos - Aplicacao

Cabos

Fios solidos flexiveis

=

Tipos de condutores
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« Esquemas de Ligacao

W W W

(metédlica)

Bass
rosgusada

Relorno

Interruplor
simples

Ligacdo de uma lampada comandada por interruptor simples
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« Esquemas de Ligacao

Ligacéo de mais de uma lampada comandada por int. simples
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« Esquemas de Ligacao

", ¢
l % |‘ INTERRUPTOR PARALELO "‘l |

Ligacdo de uma lampada comandada de dois pontos (three-way)
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« Esquemas de Ligacao

NeuTRO

ProTegAO

\
:
]
- ReTosNG

RetorNnC

ReToRNG

Esquema equivalente

S ———————

Elétricas

Ligacdo de uma lampada comandada de dois pontos (three-way)
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« Esquemas de Ligacao

‘:9 o Tomadas universais C.g
=L 2P + T —

Ligacao de umatomada 2P+T
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« Esquemas de Ligacao

Esquema equivalente

oooooooooooooooooooo

Prolecdo

s - of

Ligacdo de umatomada 2P+T
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« Bibliografia

« Manual de instalacoes elétricas residenciais
http://procobre.org/pt/media-center/biblioteca/?did=637
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