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NocOes de InstalacOes Elétricas
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« Planta Elétrica— Exemplo 1
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* Planta Elétrica — Exemplo 2
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« Planta Elétrica — Exemplo 3

— LAVANDERIA

.;;? SALA

100 VA -2- oF
. wova <7

|
a
.'l. 1 B
™ o 10 mant 150'WA
LY
o 1w 2 1
-
-




it NocOes de InstalagcOes Elétricas

L]
II;:.ISTITUTO

FEDERAL Residencials

« Planta Elétrica — Exercicio

4.70 2.85 —
[
3.70
Sala Quarto
5.70
[ 1.85
BWC
| |
470 2.85




2 m

S o4 EEme
=1 111
c B B

om

o M2
o~
=

5

NocOes de Instalacdoes Elétricas
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Critérios para lluminacao NBR 5410

Condicoes minimas para quantidade de pontos de luz:

« 1 ponto de luz no teto comandado por interruptor na parede
« Arandela (luminaria) deve ficar 60 cm do limite do boxe.

Poténcia minima de iluminacao

« Para area menor ou igual a 6m2: no minimo 100VA

« Para area maior que 6m2: atribuir 100 VA para 0s primeiros 6
m?2, acrescido de 60VA para cada aumento de 4mz2 inteiros.

OBS: areas externas fica ao critério do projetista e do cliente
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Critérios para TUG’s NBR 5410

Subsolos, varandas, garagem, sotaos, ou cOmodos com area menor
ou igual a 6 m2; no minimo 1 TUG.

« Banheiro com no minimo uma TUG proximo ao lavatorio.
» Estabelecer 100VA por TUG.

Comodos com area maior que 6 m2;: no minimo 1 TUG para cada 5
m ou frac&o de perimetro, igualmente espacadas.

« Estabelecer 100VA por TUG.
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« Critérios para TUG’s NBR 5410

« Cozinhas, copas, copas-cozinhas: no minimo 1 TUG para cada 3,5
m ou fracao de perimetro, independente da area, igualmente
espacadas.

« Estabelecer 600VA por TUG, ate trés, e atribuir 100VA para as
excedentes.
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« Critérios para TUE’s NBR 5410

« O nimero de TUE depende da quantidade de equipamentos que
sabidamente estarao fixos no ambiente (ar-condicionados, chuveiros
elétricos, torneira elétrica, fornos elétrico etc).

« A Poténcia da TUE deve ser de acordo com o equipamento de uso
especifico que sera a TUE.
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« Manual de instalacoes elétricas residenciais
http://procobre.org/pt/media-center/biblioteca/?did=637

 NBR 5444/89

 NBR 5410/89



